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26.08.2019. 

 
Troškovnik list „Bravarski i građevinski radovi“, 
stavka 1. Sustav aluminijske potkonstrukcije za 
prihvat panela na  krovu, polaganje na trapeznom 
limu i ravnom krovu, uključen sav potreban materijal 
i balast, ugrađeno i pripremljeno za ugradnju 1023 
komada fotonaponskih modula. Molimo Vas da se 
specificira na kojim krovovima ide podkonstrukcija 
za: 

 

 polijeganja na trapezni lim, 

 dizanje kuta na trapeznom limu 

 dizanje kuta na ravnom krovu prekriveno hidro 
flijom (npr. SIKa) 

 
ili da se objavi specifikacija potrebnog materijala za 
podkonstrukciju. 
 

Također molim specifikaciju potrebnog balasta koji 

je izrađen elaboratom vjetrovne stabilnosti 

elektrane. 
 

 

Unutar projekta nalaze 

se traženi podaci. 

Specifikacija se 

razlikuje i ovisi o 

proizvođaču 

potkonstrukcije koji 

izrađuje statički 

proračun i specificira 

balast. 
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26.08.2019. 
 
Molim da se definira pozicija invertera i ormara jer 
nigdje u projektu (niti u grafici niti u tekstu) nije 
definirano. 
 

 
Udaljenosti i duljine 
kablova definirane u 
troškovnikom. 
 

 

26.08.2019. 
 

Molim da se definira spoj sunčane elektrane na 
instalaciju. 
 

 
Relevantni su podaci iz 
troškovnika, svi 
ponuđači nude sve 
prema troškovniku. 
 

 

26.08.2019. 
 

Predviđeni AC kabel od ormara RO do HEP-ovog 
ormara SPMO jest 5x NAYY 1x300mm2 (max struje: 
394A). Ne zadovoljava tip polaganja D, odnosno 
polaganje u zemlju (Itrajno=260A) te je predviđen 
prekidač nazivne struje 450A. Strujno podnosiva 
struja kabela mora biti veda od nazivne struje 
zaštitnog uređaja koji štiti taj kabel. Prema normi 
kabel tog presjeka nije predviden za polaganje tip E. 
Molim da se definira tip kabela i odgovarajučeg 
prekidača. 
 

 
 
Relevantni su podaci iz 
troškovnika, svi 
ponuđači nude sve 
prema troškovniku. 

 

 

26.08.2019. 
 

Izvedba AC/DC ormara RO (molim potvrdu što je 
ispravno): 
 

 Glavni prekidač: u nacrtu 450A, u troškovniku 
400A 

 Automatski prekidač: u nacrtu 63A, u troškovniku 
50A 

 FID: u nactru 40/0,3A, u troškovniku 32/0,3A 

 Automatski prekidač: u nactru 32A, u troškovniku 
25A 

 
 

 
Relevantni su podaci iz 
troškovnika, svi 
ponuđači nude sve 
prema troškovniku. 

 

 

26.08.2019. 
 
U troškovniku nedostaju elaborati EUEM i EPZ. Da li 
je to potrebno i da li treba biti nuđeno u opsegu 
isporuke? 
 

 
Ponudu bazirati 
sukladno troškovniku. 

 

 

26.08.2019. 
 

Pošto samo jedan proizvođač na tržištu proizvodi 
invertere izlazne snage (AC) 33kW i da ujedno ima i 
„2 MPP Tracker-a“ molim potvrdu da li se može 
nuditi inverter nekog drugog proizvođača, a da se 
poštuje ukupna izlazna snaga sunčane elektrane. 
 

 
Postoji više 
proizvođača koji 
proizvode invertere 
specificiranih 
karakteristika. 
 

 


